
Dessiné par :

A B C D E F G H I J

D1
DPX³ 250
4P 250A
25kA

D2
DX³
4P 63A
6000A/10kA
30mA AC
C

D2.1
DNX³
1P+N 16A
4500A/6kA
C

D2.2
DNX³
1P+N 16A
4500A/6kA
C

D2.3
DNX³
1P+N 16A
4500A/6kA
C

D2.4
DNX³
1P+N 16A
4500A/6kA
C

D2.5
DNX³
1P+N 16A
4500A/6kA
C

D2.6
DX³
4P 32A
6000A/10kA
C

PE

Pictogramme

Repère appareil D1 D2 D2.1 D2.2 D2.3 D2.4 D2.5 D2.6

Repère bornes (tous n°) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9

Désignation Coupure générale Général cuisine 1 PC Service Armoire positive Armoire négative Distributeur de frites Chauffe frite Plaque steack N1

Puissance

Longueur de câbles

Sections de câbles

Régime Neutre TT

Tension Nominale

Puissance installée

IK1 Max

IK3 Max

123

1

1

2

2

3

3

1

1

2

2

312

312

222222222222222123

123
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C F

Date: N° folio :

N° plan :
B

D

N° affaire :

A

E
TGBT 

POINT B



Dessiné par :

A B C D E F G H I J

D3
DX³
4P 63A
6000A/10kA
30mA AC
C

D3.1
DNX³
1P+N 16A
4500A/6kA
C

D3.2
DNX³
1P+N 16A
4500A/6kA
C

D3.3
DNX³
1P+N 16A
4500A/6kA
C

D3.4
DNX³
1P+N 16A
4500A/6kA
C

D3.5
DNX³
1P+N 16A
4500A/6kA
C

D3.6
DX³
4P 32A
6000A/10kA
C

D4
DX³
4P 63A
6000A/10kA
30mA AC
C

PE

Pictogramme

Repère appareil D3 D3.1 D3.2 D3.3 D3.4 D3.5 D3.6 D4

Repère bornes (tous n°) 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18

Désignation Général cuisine 2 Armoire négative Steack Grille miror Toaster N1 Coupe légume Plaque steack N2 Général cuisine 3

Puissance

Longueur de câbles

Sections de câbles

1

123

1

1

2

2

3

3

1

1

2

2

312

312

1

123

33333

1 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 3

123 123
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C F

Date: N° folio :

N° plan :
B

D
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A

E
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Dessiné par :

A B C D E F G H I J

D4.1
DNX³
1P+N 16A
4500A/6kA
C

D4.2
DNX³
1P+N 16A
4500A/6kA
C

D4.3
DNX³
1P+N 16A
4500A/6kA
C

D4.4
DNX³
1P+N 16A
4500A/6kA
C

D4.5
DNX³
1P+N 16A
4500A/6kA
C

D5
DX³
4P 63A
6000A/10kA
30mA AC
C

D6
DX³
4P 63A
6000A/10kA
30mA AC
C

D7
DX³
4P 63A
6000A/10kA
30mA AC
C

PE

Pictogramme

Repère appareil D4.1 D4.2 D4.3 D4.4 D4.5 D5 D6 D7

Repère bornes (tous n°) 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 28 - 29 - 30 - 31

Désignation PC Bin burger Toaster N2 Toaster N3 Coffre maintien
chaud

Ecran Kitecheen
display

Friteuse 36KW Friteuse 36KW N2 Général divers
Zone privée

Puissance

Longueur de câbles

Sections de câbles

2
1

1

2
2

2

2
3

3

2
1

1

2
2

2

2

123

123

2

123

123

2

123

444444444

2 42 42 42 42 42 42 42 42 42 4

123
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C F

Date: N° folio :

N° plan :
B

D

N° affaire :

A

E
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POINT B



Dessiné par :

A B C D E F G H I J K

D7.1
DNX³
1P+N 16A
4500A/6kA
C

D7.2
DNX³
1P+N 16A
4500A/6kA
C

D7.3
DNX³
1P+N 16A
4500A/6kA
C

D7.4
DNX³
1P+N 16A
4500A/6kA
C

D7.5
DNX³
1P+N 16A
4500A/6kA
C

D7.6
DNX³
1P+N 16A
4500A/6kA
C

D7.7
DNX³
1P+N 16A
4500A/6kA
C

D7.8
DNX³
1P+N 16A
4500A/6kA
C

D7.9
DNX³
1P+N 16A
4500A/6kA
C

PE

Pictogramme

Repère appareil D7.1 D7.2 D7.3 D7.4 D7.5 D7.6 D7.7 D7.8 D7.9

Repère bornes (tous n°) 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 

Désignation Armoire boisson Machine à café Armoire réfrigérée Armoire à boisson PC Menu Board PC Caisse 1 PC Caisse 2 PC Vitrine réfrigérée Enseigne intérieure

Puissance

Longueur de câbles

Sections de câbles

3
1

1

3
2

2

3
3

3

3
1

1

3
2

2

3
3

3

3
1

1

3
2

2

3
3

3

3 53 53 53 53 53 53 53 53 53 5
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Dessiné par :

A B C D E F G H I J K

D8
DX³
4P 63A
6000A/10kA
30mA AC
C

D8.1
DNX³
1P+N 16A
4500A/6kA
C

D8.2
DNX³
1P+N 16A
4500A/6kA
C

D8.3
DNX³
1P+N 16A
4500A/6kA
C

D8.4
DNX³
1P+N 16A
4500A/6kA
C

D8.5
DNX³
1P+N 16A
4500A/6kA
C

D8.6
DNX³
1P+N 16A
4500A/6kA
C

D8.7
DNX³
1P+N 16A
4500A/6kA
C

D8.8
DNX³
1P+N 10A
4500A/6kA
C

PE

Pictogramme

Repère appareil D8 D8.1 D8.2 D8.3 D8.4 D8.5 D8.6 D8.7 D8.8

Repère bornes (tous n°) 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 

Désignation Général divers 2
zone privée +

éclairage

PC Ecran appel PC Ecran appel
livraison

PC Placard chauffant PC Lave plateau PC Vestiaire et supp PC Bureau et supp PC Coffre fort Eclairage cuisine

Puissance

Longueur de câbles

Sections de câbles

4

123

1

1

2

2

3

3

1

1

2

2

3

3

1

1

2

2

66

4 64 64 64 64 64 64 64 64 6

123
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C F

Date: N° folio :

N° plan :
B
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Dessiné par :

A B C D E F G H I J K

D8.9
DNX³
1P+N 10A
4500A/6kA
C

D8.10
DNX³
1P+N 10A
4500A/6kA
C

D9
DX³
4P 32A
6000A/10kA
30mA AC
C

D9.1
DNX³
1P+N 16A
4500A/6kA
C

D9.2
DNX³
1P+N 16A
4500A/6kA
C

D9.3
DNX³
1P+N 16A
4500A/6kA
C

D9.4
DNX³
1P+N 10A
4500A/6kA
C

D9.5
DNX³
1P+N 10A
4500A/6kA
C

D9.6
DNX³
1P+N 10A
4500A/6kA
C

PE

Pictogramme

Repère appareil D8.9 D8.10 D9 D9.1 D9.2 D9.3 D9.4 D9.5 D9.6

Repère bornes (tous n°) 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 

Désignation Eclairage locaux
sociaux

Eclairage locaux
sociaux 2

Général divers zone
publique

PC Service et USB PC Borne de
commande

Sèche mains Enseigne intérieure PC Robinet
détection

Eclairage PMR

Puissance

Longueur de câbles

Sections de câbles

5
3

3

5
1

1

5

123

1

1

2

2

3

3

1

1

2

2

3

3

5 75 75 75 75 75 75 75 7

123
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C F

Date: N° folio :
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Dessiné par :

A B C D E F G H I J

D10
DX³
1P+N 10A
4500A/6kA
30mA AC
C

C1
2F
25A

D11
DX³
1P+N 10A
4500A/6kA
30mA AC
C

C2
2F
25A

D12
DX³
1P+N 10A
4500A/6kA
30mA AC
C

C3
2F
25A

D13
DX³
4P 63A
6000A/10kA
300mA AC
C

D13.1
DX³
4P 32A
6000A/10kA
C

D13.2
DX³
4P 16A
6000A/10kA
D

PE

Pictogramme

Repère appareil D10 D10 D11 D12 D13 D13.1 D13.2

Repère bornes (tous n°) 66 - 67 - 62 - 63 - 64 - 65 66 - 67

Désignation Eclairage public 1 BAES Eclairage public 2 Enseigne extérieure Général divers 3 Rideau air chaud Chambre froide
négative

Puissance

Longueur de câbles

Sections de câbles

6

1

1

1

1

6

2

2

2

6

3

3

3

6

123

123

123

123

123

888

6 86 86 86 8

123
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C F

Date: N° folio :

N° plan :
B
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N° affaire :
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E
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POINT B



Dessiné par :

A B C D E F G H I J

D13.3
DNX³
1P+N 16A
4500A/6kA
D

D13.4
DNX³
1P+N 10A
4500A/6kA
C

D13.5
DNX³
1P+N 10A
4500A/6kA
C

D14
DX³
4P 25A
6000A/10kA
300mA AC
D

D15
DX³
4P 40A
6000A/10kA
300mA AC
D

D16
DX³
1P+N 2A
4500A/6kA
30mA AC
C

D17
DX³
1P+N 2A
4500A/6kA
30mA AC
C

PE

Pictogramme

Repère appareil D13.3 D13.4 D13.5 D14 D15 D16 D17

Repère bornes (tous n°) 68 - 69 - 70 - 71 - 72 73 - 74 - 75 - 76 77 - 78 - 

Désignation Chambre froide
positive

Caisson VMC Hotte Groupe CLIM Compensation Protection bobines 1 Protection bobines 2

Puissance

Longueur de câbles

Sections de câbles

7
1

1

7
2

2

7
3

3

7

123

123

7

123

123

7

1

1

7

2

2
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Dessiné par :

A B C D E F G H I J K

PE

Pictogramme

Repère appareil

Repère bornes (tous n°)

Désignation

Puissance

Longueur de câbles

Sections de câbles
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